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Numer projektu
PB-E/C-J/-01/2020
Tom 2. Teren zamknięty

Stadium

Branża elektryczna

PB

Tytuł rysunku

E-02

TEMAT

Przekrój poprzeczny przejścia pod 
torami linii kolejowej nr 137 realcji 
Katowice - Legnica, w km 262.638  

Format:
Rewizja
01/2024

Numer umowy

Budowa przyłącza 
elektroenergetycznego SN (20kV) dla 
kotłowni zlokalizowanej w Jaworze 
przy ul. Kuzienniczej 4.

Maciej Michałowski 12-2024DOŚ/IE/0030/18 Arkusz
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Kable 20 kV
3x(XRUHAKXS 1x70)

Rura osłonowa
typ SRS-G 200/18,2
Arot

Uwagi
1. Przejście pod torami linii kolejowej wykonać
     metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.
2. Komory przewiertowe ulokować na działkach nr 143 i 175.

Rura osłonowa
typ SRS-G 200/18,5
Arot

Adres inwestycji:
58-400 Jawor dz. nr: 137/3
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